





Fachbeitrag

rierter Auffangwanne — Stand der Tech-
nik. Hier wird die Auffangwanne von der
Industrie gleich mitgeliefert. Das Kom-
plettsystem hat entsprechende Zulassun-
gen des DIBL.

Alte einwandige Kunststofftanks aus
PE oder PA werden nach und nach bei
der Sanierung von Olheizungen ausge-
tauscht. Die modernen Tanksysteme be-
notigen weniger Platz und tragen meist
das Qualitatssiegel ,Proofed Barrier”,
damit Olgeruch tatsachlich ein Phano-
men von gestern ist. In diesem Zu-
sammenhang der Hinweis auf Beson-
derheiten bei GFK-Batterie-Tanks, die im
Rahmen der TRwS (Technische Regel
wassergefahrdender Stoffe) auch um-
gerlstet werden mdussen. Sie konnen
ohne Auffangwanne nur aufgestellt
werden, wenn sie Druckbegrenzer in der
Entliftungsleitung haben und wenn sie
zumindest auf eine Mini-Auffangwanne
gestellt werden. Naheres regelt Anhang
B der TRwS 791.

Im Gesamtbereich des Wasserrechtes
und der Vorschriften zur Heizollagerung
gilt aber auch Bestandsschutz: Die Anla-
gen mit einwandigen Tanksystemen sind
nicht zu beanstanden, wenn sie den da-
maligen Vorschriften entsprochen haben,
also in einer dichten Auffangwanne bzw.
einem dichten Auffangraum aufgestellt
sind, der eventuell auslaufendes Heizdl
sicher aufnehmen kann.

3pb] In den letzten Jahren durchgeflhrte
Untersuchungen des TUV in Hessen
und Bayern bei Bestandsanlagen haben
aber zutage gebracht, dass bei Altanla-
gen die Dichtheit der Auffangwanne
bzw. des Auffangraumes und ebenso
haufig die Statik der Abmauerung des
Auffangraumes in der Mehrzahl der un-
tersuchten Falle nicht gewahrleistet war
und daher umgehend eine Sanierung
der Anlage notwendig wurde. Bei alten
einwandigen Heizoltanks gilt also der
Bestandsschutz nur bei technisch ein-
wandfreier Dichtheit und Statik von
Tank und Auffangraum. Zur Dichtheit
und gerade in puncto Statik der Auffang-
raume bzw. Auffangwannen gibt es in
der TRwS 791 klare Richtlinien, die dazu
fUhren werden, dass entweder die Auf-
fangwannen aufwandig saniert oder
moderne zweiwandige Kunststofftanks
aufgestellt werden. Hier sollte der Be-
treiber rasch handeln, denn die TRwS ist
.Regel der Technik” und wird bei Scha-
densfallen sicherlich herangezogen.
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Die detaillierten Regelungen der
TRwWS 791 Anhang C Uber das Befllen
und Entleeren von Heizoéltanks sind
ebenso ab sofort geltendes Recht wie
die Pflichten bei Betriebsstérungen und
bei Instandsetzungen. Hier ist klar gere-
gelt, dass eventuell austretende wasser-
gefahrdende Stoffe oder auch aufgetre-
tene Fehler zu melden sind. Wer gegen
die Anforderungen der AwSV verstoBt,
begeht eine Ordnungswidrigkeit. Dies
ist eine Neuerung in der AwSV; in diesen
Bereich fallt auch die Anzeigepflicht von
Storungen. Die Pflicht zur Anlagendoku-
mentation ist natUrlich wichtig bei Gber-
wachungspflichtigen  Anlagen, aller-
dings auch Pflicht bei allen anderen
Anlagen ab 1.000 Liter. Das Merkblatt,
das an jeder Anlage anzubringen ist,
sollte durch Fachbetriebe und Olliefe-
ranten als Service angeboten werden.

Die obigen Aussagen zur Fachbe-
triebspflicht gelten natirlich auch sofort,
ebenso die neu definierten Uberwa-
chungs- und Prifpflichten des Betreibers.
Hinzuweisen ist hier auch auf die beson-

dere Prufpflicht fir Grenzwertgeber alte-
rer Bauart, die ersetzt werden sollten.

Gerade die Betreiberpflichten werden
nicht jedem Endkunden bekannt sein,
deshalb sollten alle, die an der Olheizung
bzw. Heizol-Verbraucher-Anlage arbei-
ten, entsprechend informieren. Die neu-
en Vorschriften sorgen fir eine erhéhte
Sicherheit auch beim Betrieb einer Olhei-
zung, geben dem Fachhandwerk die
Chance, Anlagen umfassend zu sanieren
und durch eine sichere Heizéllagerung
die Zukunft der Ol-Brennwertheizung ab-
zusichern. Bereits im Rahmen der TRwS
791-1 wurden die Abstandsregeln flr
moderne Heizdltanks mit integrierter
Auffangvorrichtung und mit Zubehor mit
Grenzwertgeberkette verringert. Nicht
zuletzt hat die geprifte Geruchssperre
.Proofed Barrier” fir Tanks und Kompo-
nenten, wie auch moderne Ol-Brenn-
wertkessel, die Olheizung im wohnraum-
nahen Bereich moglich gemacht. 1

Weitere Informationen unter:
www.heizobltank.de
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